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1	Dokumenthistorikk	
Dato:  Versjon:  Endringer: 

22.02.12  Versjon 1  Første versjon 

 

2	Forkortelser	
Forkortelse:  Ord: 

NT  Nobel Technic 

MH  Morten Haugan 

JRS  John Ragnar Stenersen 

RA  Ronny Andersen 

NM  Nobel Mix 

Omformer  Frekvensomformer 

N9  Gassemiddel(armerer matrisa) 
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3.	Innledning.	
Dette dokumentet er ment som en dokumentasjon på hvilke effekter som er i sving under 
normal og maksimal drift av NM. 
Målingene ble foretatt på en av NM, under testing. Dette er gjort på en måte så nær en reel 
ladejobb som mulig.  
 
 
 

4.1	Testen.	
Testen ble utført slik at vi fyllte alle tankene i NM med vann. Dette tilsier ca samme motstand 
i pumpene som sprengstoffmatrisa. På denne måten kan vi da kjøre pumpene i de hastighetene 
som vi ønsker. 
 
24 V DC  400 V AC 

Tomgang.  
1,1A 

Tomgang. 
0,2 A 

Normal drift. 
 1,2A 

Normal drift. 
2,1A 
 

Full fart. 
 1,2A 

Full fart. 
2,5A 

Vann spyling. 
1,2A 

Vann spyling. 
1,8A 
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4.2	Utstyret.	
NM er en pumpeenhet som inneholder 4 pumper, og 4 omformere. Disse er på henholdsvis. 
 
Omformer/ Motor 
4kW     / 3kW Matrisepumpe 
1,1kW / 0,55kW Vannpumpe 
1,1kW / 0,37kW N9pumpe  
1,1kW / 0,37kW Slangetrekk 
 
Totale motor kW = 4,3kW. 
Disse pumpene går i normal drift ved ladejobben. Derfor er det disse tallene som er mest 
interessante for oss. 
 

4.3	Effektbehovet.	
Effektbehovet er beregnet utifra hvor lenge pumpene går pr. Ladejobb. Samtidighetsfaktoren 
får vi utifra Ladeloggen. Som loggfører hvor mye hver enkelt pumpe går under selve 
ladejobben. Ut i fra dette kan vi veldig nøyaktig regne ut hvor my effekt vi trenger i 
batteripakken. 
 
I følge ladeloggen går pumpene tilsammen 30min under en ladejobb. 
Når pumpene arbeider har vi målt strømmen til 5A ut ifra det får vi 5A*√3 = 8,6A 
 
Får å finne effekten: P = U * I = 8,6A * 400V = 3440W 
Så ganger vi med en time og får 3,5kWh. Er den totale effekten vi trenger for å kjøre 
pumpeenheten i en hel ladejobb. 
 
 

5.	Konklusjon.	
Ut ifra disse bergeningene og målingene er effektbehovet til NM mye mindre enn vi først 
hadde beregnet utifra motor og omformerne. Det vi hadde kommet frem til i starten av 
prosjektet var 7kW som kommer av at det er en dobbeltlinje NM. Som har dobbelt av alle 
pumper og omformere. Derfor blir det mye større effektforbruk. Også siden vi hadde regnet 
med at ladejobben kom til å ta 2 timer. 7kW * 2t = 14kWh. Derav 14kWh. 
 
Dette betyr veldig mye for størrelsen på batteriet. Og vi kan se på flere løsninger med lavere 
spenning og invertere siden effekten er så mye lavere.  
På en dobbeltlinje da kan vi bare bruke to batteripakker, siden det blir sjeldent et problem med 
størrelse på disse. 
 



Message Message

                    

Loggefile nr,322 Loggefile nr,295

Operatør:ROGER Operatør:EMIL

Anlegg:TORSGATAN Anlegg:TORSGATAN

Kunde:ODEN Kunde:ODEN

Salvenr:323   Salvenr:296  

Starttid:20/05/11 23.21.20  Starttid:20/05/11 23.22.16 

Dato/tid,Hullnr.,Hulltype,Hullengde,Kg i hull,Salve kg Dato/tid,Hullnr.,Hulltype,Hullengde,Kg i hull,Salve kg

20/05/11 23.24.58,    0,    6,    0.0,    8.0,    8.0 20/05/11 23.53.01,    0,    6,    0.0,    7.8,    7.8

20/05/11 23.26.53,    1,    1,    0.0,    1.4,    9.4 20/05/11 23.53.29,    1,    6,    0.0,    2.7,   10.5

20/05/11 23.27.02,    2,    1,    0.0,    1.4,   10.8 20/05/11 23.54.03,    2,    6,    0.0,    7.8,   18.3

20/05/11 23.27.09,    3,    1,    0.0,    1.0,   11.8 20/05/11 23.54.35,    3,    6,    0.0,    7.8,   26.1

20/05/11 23.27.49,    4,    1,    0.0,    2.8,   14.6 20/05/11 23.55.00,    4,    6,    0.0,    7.8,   33.9

20/05/11 23.28.34,    5,    1,    0.0,    2.8,   17.4 20/05/11 23.55.57,    5,    6,    0.0,    7.9,   41.8

20/05/11 23.29.13,    6,    1,    0.0,    2.8,   20.2 20/05/11 23.56.21,    6,    6,    0.0,    7.9,   49.8

20/05/11 23.29.51,    7,    1,    0.0,    2.8,   23.0 20/05/11 23.57.29,    7,    6,    0.0,    7.9,   57.7

20/05/11 23.30.33,    8,    1,    0.0,    2.8,   25.8 20/05/11 23.58.02,    8,    6,    0.0,    7.9,   65.6

20/05/11 23.31.19,    9,    1,    0.0,    2.8,   28.7 20/05/11 23.58.32,    9,    6,    0.0,    7.9,   73.5

20/05/11 23.32.06,   10,    1,    0.0,    2.8,   31.5 20/05/11 23.58.52,   10,    6,    0.0,    4.1,   77.6

20/05/11 23.32.49,   11,    1,    0.0,    2.8,   34.3 20/05/11 23.59.59,   11,    6,    0.0,    7.9,   85.5

20/05/11 23.33.33,   12,    1,    0.0,    2.8,   37.1 21/05/11 00.00.43,   12,    6,    0.0,    7.9,   93.4

20/05/11 23.34.20,   13,    1,    0.0,    2.8,   39.9 21/05/11 00.01.08,   13,    6,    0.0,    7.9,  101.3

20/05/11 23.35.01,   14,    1,    0.0,    2.8,   42.7 21/05/11 00.01.40,   14,    6,    0.0,    7.9,  109.2

20/05/11 23.35.43,   15,    1,    0.0,    2.8,   45.5 21/05/11 00.02.06,   15,    6,    0.0,    7.9,  117.1

20/05/11 23.36.25,   16,    1,    0.0,    2.8,   48.3 21/05/11 00.02.33,   16,    6,    0.0,    7.9,  125.0

20/05/11 23.37.02,   17,    1,    0.0,    2.8,   51.1 21/05/11 00.03.14,   17,    6,    0.0,    7.9,  133.0

20/05/11 23.37.44,   18,    1,    0.0,    2.8,   53.9 21/05/11 00.03.53,   18,    6,    0.0,    7.9,  140.9

20/05/11 23.38.56,   19,    1,    0.0,    2.8,   56.7 21/05/11 00.04.21,   19,    6,    0.0,    7.9,  148.8

20/05/11 23.39.43,   20,    1,    0.0,    2.8,   59.6 21/05/11 00.04.53,   20,    6,    0.0,    7.9,  156.7

20/05/11 23.40.23,   21,    1,    0.0,    2.8,   62.4 21/05/11 00.05.24,   21,    6,    0.0,    7.9,  164.6

20/05/11 23.41.10,   22,    1,    0.0,    2.8,   65.2 21/05/11 00.05.48,   22,    6,    0.0,    7.9,  172.5

20/05/11 23.41.49,   23,    1,    0.0,    2.8,   68.0 21/05/11 00.06.15,   23,    6,    0.0,    7.9,  180.4



20/05/11 23.42.34,   24,    1,    0.0,    2.8,   70.8 21/05/11 00.06.42,   24,    6,    0.0,    7.9,  188.3

20/05/11 23.43.14,   25,    1,    0.0,    2.8,   73.6 21/05/11 00.07.20,   25,    6,    0.0,    7.9,  196.2

20/05/11 23.43.49,   26,    1,    0.0,    2.8,   76.4 21/05/11 00.07.52,   26,    6,    0.0,    7.9,  204.2

20/05/11 23.44.58,   27,    1,    0.0,    2.8,   79.2 21/05/11 00.08.25,   27,    6,    0.0,    7.9,  212.1

20/05/11 23.45.38,   28,    1,    0.0,    2.8,   82.0 21/05/11 00.08.53,   28,    6,    0.0,    7.9,  220.0

20/05/11 23.46.27,   29,    1,    0.0,    2.8,   84.8 21/05/11 00.09.15,   29,    6,    0.0,    7.9,  227.9

20/05/11 23.47.22,   30,    1,    0.0,    2.8,   87.6 21/05/11 00.09.46,   30,    6,    0.0,    1.3,  229.2

20/05/11 23.48.06,   31,    1,    0.0,    2.8,   90.5 21/05/11 00.10.09,   31,    6,    0.0,    7.9,  237.1

20/05/11 23.48.40,   32,    2,    0.0,    5.0,   95.5 21/05/11 00.10.59,   32,    6,    0.0,    7.9,  245.0

20/05/11 23.49.17,   33,    2,    0.0,    5.0,  100.5 21/05/11 00.11.41,   33,    6,    0.0,    7.9,  253.0

20/05/11 23.49.53,   34,    2,    0.0,    5.0,  105.5 21/05/11 00.12.08,   34,    6,    0.0,    7.9,  260.9

20/05/11 23.50.47,   35,    2,    0.0,    5.0,  110.5 21/05/11 00.12.34,   35,    6,    0.0,    7.9,  268.8

20/05/11 23.51.44,   36,    2,    0.0,    5.0,  115.6 21/05/11 00.13.15,   36,    6,    0.0,    7.9,  276.7

20/05/11 23.52.33,   37,    2,    0.0,    5.0,  120.6 21/05/11 00.14.05,   37,    6,    0.0,    8.0,  284.7

20/05/11 23.53.12,   38,    2,    0.0,    5.0,  125.6 21/05/11 00.14.29,   38,    6,    0.0,    8.0,  292.7

20/05/11 23.54.04,   39,    2,    0.0,    5.0,  130.6 21/05/11 00.14.57,   39,    6,    0.0,    8.0,  300.7

20/05/11 23.54.41,   40,    2,    0.0,    5.0,  135.6 21/05/11 00.17.19,   40,    6,    0.0,    6.8,  307.5

20/05/11 23.55.17,   41,    2,    0.0,    5.0,  140.7 21/05/11 00.17.29,   41,    6,    0.0,    1.6,  309.1

20/05/11 23.55.59,   42,    2,    0.0,    5.0,  145.7 21/05/11 00.18.03,   42,    6,    0.0,    8.0,  317.1

20/05/11 23.56.42,   43,    2,    0.0,    5.0,  150.7 21/05/11 00.18.32,   43,    6,    0.0,    8.0,  325.1

20/05/11 23.57.19,   44,    2,    0.0,    5.0,  155.7 21/05/11 00.19.02,   44,    6,    0.0,    8.0,  333.1

20/05/11 23.58.27,   45,    2,    0.0,    5.0,  160.7 21/05/11 00.19.40,   45,    6,    0.0,    4.6,  337.6

20/05/11 23.59.10,   46,    2,    0.0,    5.0,  165.8 21/05/11 00.20.21,   46,    6,    0.0,    8.0,  345.7

20/05/11 23.59.50,   47,    2,    0.0,    5.0,  170.8 21/05/11 00.21.56,   47,    6,    0.0,    8.0,  353.7

21/05/11 00.01.01,   48,    2,    0.0,    5.0,  175.8 21/05/11 00.22.32,   48,    6,    0.0,    8.0,  361.7

21/05/11 00.01.41,   49,    2,    0.0,    5.0,  180.8 21/05/11 00.23.03,   49,    6,    0.0,    8.0,  369.7

21/05/11 00.02.18,   50,    2,    0.0,    5.0,  185.8 21/05/11 00.24.49,   50,    6,    0.0,    6.4,  376.1

21/05/11 00.03.04,   51,    2,    0.0,    5.0,  190.8 21/05/11 00.25.28,   51,    6,    0.0,    5.0,  381.1

21/05/11 00.03.49,   52,    3,    0.0,    6.8,  197.7 21/05/11 00.25.43,   52,    6,    0.0,    2.3,  383.4

21/05/11 00.04.29,   53,    3,    0.0,    6.8,  204.5 21/05/11 00.27.01,   53,    6,    0.0,    8.0,  391.4

21/05/11 00.05.06,   54,    3,    0.0,    6.8,  211.3 21/05/11 00.27.28,   54,    6,    0.0,    8.0,  399.5

21/05/11 00.06.51,   55,    3,    0.0,    6.8,  218.1 21/05/11 00.28.00,   55,    6,    0.0,    8.0,  407.5

21/05/11 00.07.35,   56,    3,    0.0,    6.8,  225.0 21/05/11 00.29.42,   56,    6,    0.0,    8.0,  415.5



21/05/11 00.08.24,   57,    3,    0.0,    6.8,  231.8 21/05/11 00.30.16,   57,    6,    0.0,    8.0,  423.5

21/05/11 00.09.08,   58,    3,    0.0,    6.8,  238.6 21/05/11 00.30.22,   58,    6,    0.0,    1.8,  425.3

21/05/11 00.09.51,   59,    3,    0.0,    6.8,  245.4 21/05/11 00.31.03,   59,    6,    0.0,    8.0,  433.3

21/05/11 00.10.35,   60,    3,    0.0,    6.8,  252.3 21/05/11 00.31.46,   60,    6,    0.0,    6.6,  440.0

21/05/11 00.11.17,   61,    3,    0.0,    6.8,  259.1 21/05/11 00.32.19,   61,    6,    0.0,    8.0,  448.0

21/05/11 00.12.40,   62,    3,    0.0,    6.8,  265.9 21/05/11 00.32.24,   62,    6,    0.0,    1.1,  449.1

21/05/11 00.13.25,   63,    3,    0.0,    6.8,  272.7 21/05/11 00.32.50,   63,    6,    0.0,    1.0,  450.1

21/05/11 00.14.05,   64,    3,    0.0,    6.8,  279.6 21/05/11 00.36.57,   64,    6,    0.0,    1.2,  451.4

21/05/11 00.14.44,   65,    3,    0.0,    6.8,  286.4 21/05/11 00.37.08,   65,    6,    0.0,    1.0,  452.4

21/05/11 00.15.19,   66,    3,    0.0,    6.8,  293.2 21/05/11 00.37.16,   66,    6,    0.0,    1.4,  453.7

21/05/11 00.16.37,   67,    3,    0.0,    6.8,  300.0 21/05/11 00.37.32,   67,    6,    0.0,    1.3,  455.0

21/05/11 00.17.21,   68,    3,    0.0,    6.8,  306.9 21/05/11 00.37.43,   68,    6,    0.0,    1.0,  456.0

21/05/11 00.17.57,   69,    3,    0.0,    6.8,  313.7 21/05/11 00.37.59,   69,    6,    0.0,    1.1,  457.1

21/05/11 00.18.37,   70,    3,    0.0,    6.8,  320.5 21/05/11 00.38.08,   70,    6,    0.0,    1.0,  458.1

21/05/11 00.19.15,   71,    3,    0.0,    6.8,  327.3 21/05/11 00.38.14,   71,    6,    0.0,    1.0,  459.1

21/05/11 00.20.19,   72,    3,    0.0,    6.8,  334.2 21/05/11 00.38.45,   72,    6,    0.0,    1.0,  460.1

21/05/11 00.21.00,   73,    3,    0.0,    6.8,  341.0 21/05/11 00.38.52,   73,    6,    0.0,    0.9,  461.0

21/05/11 00.21.47,   74,    3,    0.0,    6.8,  347.8 21/05/11 00.39.00,   74,    6,    0.0,    1.2,  462.2

21/05/11 00.22.43,   75,    3,    0.0,    6.8,  354.6 21/05/11 00.39.07,   75,    6,    0.0,    1.0,  463.2

21/05/11 00.23.48,   76,    3,    0.0,    2.7,  357.4 21/05/11 00.39.15,   76,    6,    0.0,    1.0,  464.2

21/05/11 00.24.29,   77,    3,    0.0,    3.6,  361.0 21/05/11 00.39.23,   77,    6,    0.0,    1.0,  465.2

21/05/11 00.25.32,   78,    3,    0.0,    5.0,  366.0 21/05/11 00.39.32,   78,    6,    0.0,    0.9,  466.1

21/05/11 00.32.18,   79,    0,    0.0,    0.0,  366.0 21/05/11 00.39.44,   79,    6,    0.0,    1.1,  467.2

Total_kg:108049.4, 21/05/11 00.42.23,   80,    0,    0.0,    0.0,  467.2

Stopptid:21/05/11 00.33.35 Total_kg:117243.3,

Stopptid:21/05/11 00.42.44
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Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 170
Morten Haugan 154

324 240

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 27.12.2011 8
John Ragnar Stenersen 04.01.2012 12
John Ragnar Stenersen 05.01.2012 12
John Ragnar Stenersen 16.01.2012 2
John Ragnar Stenersen 25.01.2012 2
Morten Haugan 26.12.2011 5
Morten Haugan 27.12.2011 5
Morten Haugan 04.01.2012 12
Morten Haugan 09.01.2012 10
Morten Haugan 16.01.2012 8
Morten Haugan 25.01.2012 8

84 80

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 31.12.2011 5
John Ragnar Stenersen 02.01.2012 10
John Ragnar Stenersen 03.01.2012 10
John Ragnar Stenersen 18.01.2012 2
John Ragnar Stenersen 25.01.2012 2
Morten Haugan 28.12.2011 5
Morten Haugan 31.12.2011 5
Morten Haugan 02.01.2012 10
Morten Haugan 03.01.2012 10
Morten Haugan 08.01.2012 10
Morten Haugan 18.01.2012 8
Morten Haugan 23.01.2012 8

85 60

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 15.11.2011 5
Morten Haugan 15.11.2011 5

10 0

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 15.12.2011 5
John Ragnar Stenersen 22.12.2011 5
John Ragnar Stenersen 28.12.2011 8
John Ragnar Stenersen 29.12.2011 5
Morten Haugan 15.12.2011 5

Total of reported hours:

1.2Kravspesifikkasjon 

Total of reported hours:

1.3Ide dokument 

Total of reported hours:

1.4Forstudierapport 

 Time per Task, detailed (Start date - 2012-05-29)
 2012-05-29 12:26:12
  The report includes all days with reported time

1Inkrement 1. 

Total of reported hours:

1.1Testspesifikkasjon 



Morten Haugan 22.12.2011 5
Morten Haugan 29.12.2011 5

38 40

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 26.12.2011 5
John Ragnar Stenersen 30.12.2011 8
John Ragnar Stenersen 06.01.2012 12
John Ragnar Stenersen 07.01.2012 8
John Ragnar Stenersen 09.01.2012 12
John Ragnar Stenersen 11.01.2012 5
John Ragnar Stenersen 12.01.2012 5
John Ragnar Stenersen 16.01.2012 5
John Ragnar Stenersen 18.01.2012 5
John Ragnar Stenersen 23.01.2012 8
John Ragnar Stenersen 25.01.2012 4
Morten Haugan 05.01.2012 10
Morten Haugan 06.01.2012 10
Morten Haugan 11.01.2012 5
Morten Haugan 12.01.2012 5

107 60

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 87
Morten Haugan 91

178 164

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 30.01.2012 6
John Ragnar Stenersen 31.01.2012 2
John Ragnar Stenersen 01.02.2012 5
John Ragnar Stenersen 02.02.2012 2
John Ragnar Stenersen 03.02.2012 6
Morten Haugan 31.01.2012 2

23 32

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 06.02.2012 8
John Ragnar Stenersen 07.02.2012 2
Morten Haugan 01.02.2012 10
Morten Haugan 06.02.2012 10

30 32

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 30.01.2012 2
John Ragnar Stenersen 01.02.2012 5
John Ragnar Stenersen 03.02.2012 2
John Ragnar Stenersen 08.02.2012 10
John Ragnar Stenersen 09.02.2012 8
John Ragnar Stenersen 10.02.2012 8
John Ragnar Stenersen 13.02.2012 6
Morten Haugan 30.01.2012 10
Morten Haugan 03.02.2012 5

Total of reported hours:

3.2Løsning 

Total of reported hours:

3.3Konstruksjon 

Total of reported hours:

1.5Prosjektplan 

Total of reported hours:

3Inkrement 2. 

Total of reported hours:

3.1Ide 



Morten Haugan 07.02.2012 2
Morten Haugan 08.02.2012 10
Morten Haugan 13.02.2012 10

78 50

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 15.02.2012 10 Teknologi dokument 7.5
John Ragnar Stenersen 20.02.2012 2 Oppfølgingsdokument
John Ragnar Stenersen 22.02.2012 3 Målt effekter på NM
Morten Haugan 14.02.2012 2
Morten Haugan 15.02.2012 10
Morten Haugan 20.02.2012 10
Morten Haugan 22.02.2012 10

47 50

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 158
Morten Haugan 156

314 220

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 15.03.2012 4 Oppdater testspesifikkasjon
John Ragnar Stenersen 27.03.2012 2 Oppfølgingsmøte
John Ragnar Stenersen 13.04.2012 8 Testing
Morten Haugan 27.02.2012 10 Test av løsninger

24 16

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 27.02.2012 2 Teknologidokument
John Ragnar Stenersen 14.03.2012 3 Oppdatere krav
John Ragnar Stenersen 19.03.2012 10 Dok. 2. Presentasjon
John Ragnar Stenersen 21.03.2012 10 Dok 2. Presentasjon
Morten Haugan 13.03.2012 2 oppfølgingsmøte
Morten Haugan 14.03.2012 8 Papirer til 2.presentasjon
Morten Haugan 19.03.2012 10 krav \ test

45 16

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 14.02.2012 2
John Ragnar Stenersen 27.02.2012 2 Møte
John Ragnar Stenersen 02.03.2012 8
Morten Haugan 21.02.2012 2

14 16

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 27.02.2012 4 Teknologidokument
John Ragnar Stenersen 29.02.2012 8 Teknologidokument
John Ragnar Stenersen 07.03.2012 3 Teknologidokument
John Ragnar Stenersen 13.03.2012 2 Oppfølgingsmøte
John Ragnar Stenersen 15.03.2012 4 Dokumenter 2.pres
Morten Haugan 29.02.2012 10 Løsninger med Saft
Morten Haugan 15.03.2012 10 Invertere fra Eltek

Total of reported hours:

4.3Ide 

Total of reported hours:

4.4Løsning 

Total of reported hours:

4Inkrement 3. 

Total of reported hours:

4.1Testspesifikkasjon 

Total of reported hours:

4.2Kravspesifikkasjon 

Total of reported hours:

3.4Test 



41 32

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 27.02.2012 2 Teknologidokument
John Ragnar Stenersen 05.03.2012 10 Teste spenninger omformer
John Ragnar Stenersen 06.03.2012 5 Oppfølgingsmøte og planlegge testing 600V
John Ragnar Stenersen 07.03.2012 7 Løsning med Saft
John Ragnar Stenersen 08.03.2012 10 Teste omformere og Dok 2. PResentasjon
John Ragnar Stenersen 12.03.2012 10 Dok. 2 presentasjon
John Ragnar Stenersen 16.03.2012 8 Dok 2.pres
John Ragnar Stenersen 18.03.2012 10 dok 2. pres
Morten Haugan 28.02.2012 2 Møte veiledning
Morten Haugan 01.03.2012 8 Teknologi dokumenter
Morten Haugan 02.03.2012 8 Teknologi dokumenter
Morten Haugan 05.03.2012 10 Saft batteries og teknologi dokumenter
Morten Haugan 06.03.2012 2 Møte
Morten Haugan 07.03.2012 10 Tekninsk løsning Saft
Morten Haugan 09.03.2012 8 Tekninske løsninger med Saft og Eltek
Morten Haugan 12.03.2012 10 rapport 2. presentasjon
Morten Haugan 26.03.2012 10 Lader ELtek

130 100

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 15.03.2012 2 Dok
John Ragnar Stenersen 16.03.2012 2 2. Presentasjon
John Ragnar Stenersen 20.03.2012 4 Dok. 2.Presentasjon
John Ragnar Stenersen 26.03.2012 10 Test og 2. Pres. gjennomgang
John Ragnar Stenersen 28.03.2012 6 Oppfølging 2,pres gjennomgang
Morten Haugan 16.03.2012 10 Krav spec.
Morten Haugan 18.03.2012 8 Papirer til 2.presentasjon
Morten Haugan 20.03.2012 10 Fremføring power point
Morten Haugan 21.03.2012 8 2.presentasjon

60 40

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 220
Morten Haugan 180

400 382

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 17.04.2012 8 Ide myldring endelig løsning
Morten Haugan 18.04.2012 8 Diskutere løsninger

16 16

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 18.04.2012 8 Få på plass endelig løsning
John Ragnar Stenersen 14.05.2012 8 Løsning
Morten Haugan 01.05.2012 0 Lader ELtek
Morten Haugan 07.05.2012 8 Løsning Eltek
Morten Haugan 08.05.2012 10 Løsning Eltek

34 16

Total of reported hours:

7.2Løsning 

Total of reported hours:

7.3Konstruksjon 

Total of reported hours:

4.6Test 

Total of reported hours:

7Inkrement 4.(Test) 

Total of reported hours:

7.1Ide 

Total of reported hours:

4.5Konstruksjon 



Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 18.04.2012 0 Konstruere
John Ragnar Stenersen 19.04.2012 8 Konstruere løsning til 3.pres
John Ragnar Stenersen 20.04.2012 8 Rapport 3 pres
John Ragnar Stenersen 23.04.2012 6 3. Presentasjon dok
John Ragnar Stenersen 24.04.2012 8 Dok 3. Presentasjon
John Ragnar Stenersen 12.05.2012 3 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 16.05.2012 8 Tegninger
John Ragnar Stenersen 21.05.2012 8 Effektberegning
Morten Haugan 02.05.2012 8 Inverter Eltek
Morten Haugan 21.05.2012 10 Fysiske mål av skap

67 70

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 09.05.2012 8 Teste 48V løsning
John Ragnar Stenersen 10.05.2012 8 Teste løsning
John Ragnar Stenersen 17.05.2012 8 Test
John Ragnar Stenersen 19.05.2012 2 Test plan
John Ragnar Stenersen 22.05.2012 10 Testet effekt og vekt
John Ragnar Stenersen 24.05.2012 10 Teste Løsning 5.
John Ragnar Stenersen 25.05.2012 10 Teste Løsning 5.
John Ragnar Stenersen 26.05.2012 6 Teste Løsning 5.
Morten Haugan 01.05.2012 10 Lader Eltek
Morten Haugan 22.05.2012 10 Intergrering mot NM
Morten Haugan 23.05.2012 10 Teste løsning 5
Morten Haugan 24.05.2012 10 Teste løsning 5
Morten Haugan 27.05.2012 8 Teste løsning 5

110 140

Name Date Rep. time Estimated Comments
John Ragnar Stenersen 25.04.2012 8 Skrive hovedrapport
John Ragnar Stenersen 04.05.2012 8 Prosjektrapport
John Ragnar Stenersen 07.05.2012 8 Prosjektrapport
John Ragnar Stenersen 08.05.2012 8 Prosjektrapport
John Ragnar Stenersen 11.05.2012 8 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 15.05.2012 8 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 18.05.2012 8 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 20.05.2012 6 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 23.05.2012 10 Skrive rapport
John Ragnar Stenersen 28.05.2012 5 Hovedrapport
John Ragnar Stenersen 29.05.2012 8 Skrive rapport
Morten Haugan 09.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 10.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 11.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 14.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 15.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 16.05.2012 8 Hovedrapport
Morten Haugan 18.05.2012 10 Hovedrapport
Morten Haugan 25.05.2012 10 skrive hoveraport
Morten Haugan 28.05.2012 10 Skrive på hovedrapport
Morten Haugan 29.05.2012 10 Sette sammen hovedrapport

173 140

Total of reported hours:

7.5Hovedrapport 

Total of reported hours:

Total of reported hours:

7.4Test 
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